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Tervezéi nyilatkozat

Alulirott, mint a
Vamosszabadi telepiilés kozvilagitas korszeriisités
targyi létesitmény felelds tervezdje

a Munkavédelemrél sz616 1993 évi XCIIL torvény 19.§.(2) bekezdésében,
a Tiz elleni védekezésr6l sz616 1996 évi XXXI. torvény 21.§.(3) bekezdésében, tovibba
a 8/2001. (IT. 30.) GM. rendelet mellékletével kiadott Villamosmti Miiszaki Biztonsagi
Kovetelményei Szabélyzat 5.1.1.2, 5.1.1.3 pontjéban el&irt kételezettségek alapjan,

az alabbi Nyilatkozatot teszem:

A tervezett 0j villamos berendezésnek a tervei, a valamennyi rijuk vonatkozd nemzeti

szabvéanyoknak megfelelnek. A nemzeti szabvanyoktol valo eltérésre nem volt sziikség.

A terv megfelel az E.ON Eszak-dundntili Aramhalézati Zrt. Munkavédelmi-, Tlizvédelmi-
, Kémyezetvédelmi eljardgaiban, utasitdsaiban megfogalmazott eldirdsoknak, az érvényben

lévo tipusterveknek, tovdbbd a megbizé belsé tgyrendjeiben, technolégiai utasitisaiban

foglaltaknak.

Az alkalmazott megolddsok munkavédelmi, tlzvédelmi é&s tiizmegelézési, valamint

iizemeltetési szempontbdl megfeleld biztonsaguak.

A tervezés az aldbbi térvényi elbirdsok, és jogszabalyok:

e 1993, évi XCIIL t6rvény a Munkavédelemrél

*  1996. évi XXXI. torvény a Tiiz elleni védekezésrél.

»  28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrél

o &/2001. (1L 30.) GM. rendelet Villamosmii Miiszaki - Biztonsagi Kdvetelményei

Szabalyzat kiadasardl.

valamint az EON. Hungéria Zrt. munkaszervezeteinél kételezd érvénylivé nyilvéanitott
villamos szabvanyok szerint tortént,

Kijelentem tovabba, hogy:
» amegkeresetteken kiviil mas hat6sagot, kdzmiivet, és ingatlantulajdonost a 1étesitendé
halézat, tudomasunk szerint, nem érint, :
* a létesitendd halézat az éltala érintett ingatlanok haszndlatit lényegesen nem

akadalyozza.
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MUSZAKI LEIRAS

I T

Véamosszabadi telepiilés kizvilagitas korszer(isités

A kozvilagitds korszerlisités:
megrendeldje:
beruhazdja
tzembentartdja
kivitelezbje
célja
fesziiltsége
dramneme
periddusa

A lampatestek:
tjonnan beépitends

cserélendd
lebontando

A lampakarok:

: Vamosszabadi Kézség Onkorményzata

: Vamosszabadi Kézség Onkorméanyzata (Palyazat)
: Vill-Korr Hungéaria Kft,

: kozvilagitas korszeriisités

:0,4kV

: haromfazisy, valtakozd

:50Hz

: ENTALUX 14W, 30W, 40W LED lampatest
: 14W LED betét meglévl megmaradd ALTRAZ ldmpatestekbe
: meglévd higany, natrium és kompakt fénycséves lampatestek

: megléve lampakarok cseréje tjra

A lampatest bekdt6vezeték tipusa  : NYY 3x2,5 mm?

Lampatest nullazé sodrony

A vezeték anyaga
keresztmetszete
igénybevétele
elrendezése

Tamszerkezetek tipusa
alapozésa

foldelése

Erintésvédelem moédja

: 1x25 mm* ASC sodrony

: kalu sodrony (szabadvezeték) és SSZV ill. SSZXV 1égkabel,
foldkabel
: 10, 16, 25, 35, 50, 95 mm?

: sik, térkoztartds, 1égkébel, foldbe fektetve
: meglévd oszlopok és kandelaberek
: meglévo alapok

: r0d, keret, szalag

: nullazas (TN)



El6zmények:
Vamosszabadi Kozség Onkormanyzata a teleplilés kozvildgitds korszer(sitését tervezi a Kézvilagitas

energiatakarékos atalakitdsa KEOP-2014-5.5.0/K pdlyszat keretében.

A pélyazathoz sziikseges tender terv elkészitésével céglinket, a Vill-Korr Hungéria Kft. bizta meg. A
tervet az Onkormdnyzattal és az Aramszolgaltatéval tortént egyeztetéseknek, a hédlézatfelmérésnek
megfelelfen végeztik el.

Miiszaki leirds:

A kozvilagitas korszeriisitést azzal a feltétellel kezdtiik el, hogy a meglévs lampatestek helyett,
korszerii, gazdasagos (energiatakarékos), jobb fényhasznositdsii LED-es ldmpatesteket kell
betervezni.

A telepiilés dtjait az MSZ EN 13201-2:2004 szam( a szabvdnyban felsorolt Utkategéridknak
megfelelen soroltuk be a megfelel6 kozvilagitasi osztdlyokba {B1, ME5, ME4b).

A korszer(sités keretében a meglév8 lampatestek, lampakarokkal és bekots vezetékekkel egyiitt
leszerelésre keriilnek, kivéve az ALTRA2 tipusy ldmpatestek, illetve a 11W-os kompakt fénycsoves
lampatestek. Az oszlopokra U] lampakarok, a leszerelt bekétd vezetékek helyett NYY tipusd UV &llé
3x2,5mmz2-es kabelek keriilnek felszerelésre a nagyobb élettartam biztositdsa, illetve az
dramszolgdltaté miszaki iranyelveinek megfelelen. Az (j lampakarok oszlopokhoz rogzitése METZ
szalaggal térténik.

Az 4j lampakarokra kerlilnek a korszerii ENTALUX lampatestek 14W, 30W, 40W-os LED-es
fényforrasokkal. A megmaradé ALTRA2 tipusu ldmpatestekbe 14W-os LED-es fényforrasok keriilnek
beszerelésre. A 11W-os kompakt fénycstves ldmpatestek megmaradnak,

Az Uj lampatestek bekdtéséhez a kozvilagitds széamdara kialakitott csatlakozét (csavaros szoritg,
szigetelés atszard) kell alkalmazni.

Az Uj ldmpatestek fém szerkezeteit a lampatest szerelvénylapjanak nulldzdsat is ellatd bekots
vezetéktdl flggetlenil, egy-egy 25mm? keresztmetszetli ASC sodronnyal kell &sszekotni a
kisfeszliltségli elosztohdlozat nulla vezetdjével,

Altaldnos el&irdsok:

A kozvilagitas létesitési munkdk soran, a légvezetékes hildzaton térténd munkavégzésnél az orszagos
szabvanyokban meghatdrozott elirasokon kiviil az E.ON Zrt. altal el6irt technoldgiai irdnyelveket is
be kell tartani!

A munkateriilet atadasra meg kell hivni az érintett kézmivek tizemeltetSit és a kivitelezési munkék
koriilményeit — kiilénds tekintettel a megkdzelitésekre és keresztezésekre - tisztazni kell. Szilkség
esetén szakfeliigyeletet kell kérni.

A kivitelezés sordn az orszdgos és agazati szabvanyokban eléirt utasitdsok mellett az E.ON Zrt. 3ltal
eléirt technoldgiai, munkavédelmi, kdrnyezetvédelmi, tlizvédelmi és vagyonvédelmi eldirdsokat,
E.ON Zrt. irdnyelveit is be kell tartani.

A kivitelezés soran csak a kiviteli tervben szerepl6 anyagokat lehet felhaszndlni, a tervben foglaltaktél

Gydr, 2014.10.01. AdGs sy
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Thzvédelmi és vagyonvédelmi fejezet

Az E.ON Eszak-dunintiki Aramhalozati Zrt. terilletén a tiiz elleni védekezés feladatait a vallalat

Tiizvédelmi Szabalyzata tarialmazza.

o A Tlizvédelmi Szabilyzat hatdlya kiterjed azokra az idegen munkavallalokra is, akik az E.ON Eszak-
dunanteli Aramhalézati Zrt. telephelyein, a vallalat sltal iizemben tartott berendezéseken munkét
végeznek, a munkavégzésre vonatkozd tlizvédelmi kotelezettségeket a megrendelének és a kivitelezbnek
keretszerz8dében kell régziteni.

¢ Ha a villamos hilézatszerelési tevékenység soran alkalomszerli tlizveszélyes tevékenység végzdsére keriil
sor, akkor erre a munkavégzésre engedélyt kell kiallitani.

o tevékenység engedélyezésének rendjét az E.ON Eszak-dunintili Aramhilozati Zrt. Tizvédelmi
Szabalyzata tartalmazza.

o A kivitelezést kvetSen a kivitelez6nek szabvanyossagi nyilatkozatban kell nyilatkoznia a kivitelezés sordn

érintett tlizvédelmi eldirasok, szabvanyok betartasardl

Szabadvezetékek épitése, fenntartdsa erdfs és mezdgazdasagi teriileten
A munkavégzés sordn be kell tartani a felsorolt jogszabélyok, szabvanyok elbirdsait, valamint az érvényben 16v6

tipustervekben és technoldgiai eldirdsokban foglaltakat.

A hegesztésck helyén és amnak kornyezetében az éghetd anvagokat, avart el kell tavolitani, A
munkavégzés alatt | 8 dgyeletet kell biztositani, aki a lehulld izzd részeket rOgidn elolija. Az esetleges
tiizoltashoz 2 db csfkényt, 2 db 6 kg-os porral oltokésziiléket, 2db lapétot kell a hegesztés helyén tarclni.

A benziniizemti munkagépek (kompresszor, kézi flirészgépek) {izemanyag tartilyainak feltéliését csak a
gép tizemsziinetében, elfolyds ellen védve, lehetSleg folduton szabad végeazni gy, hogy a toltés idejére a kézi
tlizolté-késziiléket készenlétben kell tartani, Tiizet rakni csak kijelolt tGzrakd helyen szabad engedély birtokaban
és ott allando feliigyelettel kell biztositani, figyelembe véve az aktuélis tilalmi iddszakokat,

Szabadvezeték létesitése lakott teriileten

A munkavégzés soran be kell tartani a felsoralt jogszabalyok, szabvanyok elSirasait, tipusterveket és
technoldgiai utasithsokat. Hegesztést csak elkerifett teriileten szabad végezni, melyrdl az éghetd anyagokat
eltavolitottuk. Fokozott figyelmet kell forditani az izz6 fémrészek visszahiitésére. Az esetleges tiizoltashoz
sziikséges oltbeszkdzt a helyszinen biztositani kell. Kisgépek lizemanyagtartilybt csak talajszinten szabad
feltdltent. A t61tés idejére a tizoltd késziléket készenlétben kell tartani,

Szabadvezeték és kibel [étesitése iizemanyagiolté alloméds, gdzfogadd alloméas és pazvezeték kizelében

Altalinos szabily a dohinyzasi és tiizgyijtasi tilalom!

A munkavégzés soran be kell tartani a felsorolt jogszabilyok, szabvanyok elbirasait, valamint az érvényben 16v6
tipustervek, technologiai utasitasok eldirasait, A hegesziés kirnyezetében az éghetd anyagokat el kell tAvolitani
és a munkateriiletet el kell keriteni. Fentiek a hivatkozott teriileteken Altaldban nem megoldhatok, Vagy més
kitési technologiat kell eléimi (pld. Hidegzsugor-ktés, csavaros kotSelem alkalmazasa, stb.) , vagy a
tizveszéllyel jard munka targyat kell tdvolabb vinni, ha lehetséges. Mindenképen egyezteini kell a tlizveszélyes
létesitmény lizemben tartdjdval a biztonsdgi tavolsag, és tbbblet miiszaki elSirdsok tekintetében, a munka
megkezdése elétt!

Ha mégis elkeriilbetetlen:

Fokozott figyelmet kell forditani az izzd fémrészek visszahiitésére, A hegesztés idbtartaméra 2 db 6 kg-os porral
oltét kell készenlétben tartani. Uzemanyagtsltd allomasnal a veszélyességi dvezettd] 10 m-re lehet kébelmassza
melegitést végezni, tizoltd eszkdz helyszinen tartdsa mellett. A gazfogadd és -szdllitd 1étesitmények kozelében
vogzett hegesziésnél meg kell gyézbdni a komyék gazkoncentracidjarol. A kdbelmasszit csak talajfelszinen
szabad melegiteni, a veszélyességi Gvezet, a szélersség és szélirAny figyelembevételével. A munkavégzés
idejére szakfeliigyeletet kell kérni.

Kdbelszerelvények készitése, kibelmassza melegitése

A munkavépzés sordn be kell tartani a felsorolt jogszabalyok, szabvanyok elSirasait, az érvényben lévd
technol6giai utasitdsok elSirdsait. A hegesztés helyét, a kébelszerelvények kdrnyékét 2 m-es kirzetben a
keletkezt kibelhulladéktol és éghetd anyagoktdl meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a munkagdddiben a t&bbi
kabel letakarisard] és a lehulld izzd fémrészek eloltasardl. Az esetleges tiiz elolidsara a hegesztés idejére 2 db 6



kg-os porral oltdkésziiléket, 2 db lapatot s 2 db csakdnyt kell készenléiben tartani. A melegitési hely
kdrnyékérdl az &ghetd anyagokat el kell tavolitani, és a munkateriiletet el kell kerfteni,

A targyl munka sordn felmeriild tiizveszélyes tevékenységek:

A targyi munkaval érintett tizveszélyes helyek, kozmitivek és dizemeltettjilk:.
0,4kV-0s szabadvezeték és foldkibel— E.ON Eszak-dundntili Aramhdlézati Zrt.
20kV-os szabadvezeték — E.ON Eszak-dundntili Aramhdlozati Zri,

0,4kV-0s szabadvezetdk— Idegen

Az dltalanos elSirdsokon til betartandd egyedi el6irasok:

Fontosabb thizvédelmi jogszabdlvok:

1996, évi XXXI, térvény
1998, évi XXX. torvény

115/1996, (VII.24.) Korm. rendelet

30/1996. (X11. 6.) BM rendelet
33/1999. (IX. 24.) BM rendelet

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet
12/1997. (11.26.) BM. rendelet
7/2001. (IV. 27.) BM rendelet

12/2007. (IV.25.) OTM rendelet
15/2004. (V. 21.) BM rendelet

211/2002. (X. 1.) Korm. rendelet

2/2002. (1. 23.) BM rendelet

8/2001. (I11.30.} GM rendelet

a tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrol és a tilzoltosagrol
a tliz elleni védekezésrdl, a milszaki mentésrdl és a tlizoltdsigrdl
szol6 1996, évi XXXI, thrvény mddositasirdl

a tlizvédelmi hatésagi tevékenység részletes szabilyairdl, a
hivatésos Onkorméanyzati tizoltésagok illetékessépi teriiletérsl

a tlizvédelmi szabalyzat készitésérdl

a tlizvédelmi szabélyzat készitésérdl sz616 30/1996. (XIL6.) BM
rendelet médositisarol

az Orszhgos Tlzvédelmi Szabalyzat kiadasarol (OTSZ)

az erddk tliz elleni védelméral

az erdSk tiiz elleni védelmérdl szolo 12/1997. (I1. 26.) BM
rendelet moédositasardl

a flizesctek vizsgalatdra vonatkozd szabvanyokrdl

a tlizvédelmi megfeleldségi tanisitvany beszerzésére vonatkozo
szabalyokrdl

a veszélyes anyagokkal kapesolatos silyos balesetek elleni
védekezésrd] sz616

2/2001. (1. 17.) Korm. Rendelet médositasardl

a tlizvédelem ¢s a polgéri védelem miiszaki kévetelményeinek
megillapitisarsl

a Villamosmii Miiszalki — Biztonsdgi Kévetelményei Szabalyzat
hatalybalépésérsl

Fontosabb tiizvédelemmel kapcsolatos, jogszabdly dltal kbtelezd érvénviivé nyilvanitoit szabvdnyok:

MBSZ 2364 szabvanysorozat
MSZ 151 szabvanysorozat

MSZ 1585:2001
MSZ 1600 - 3:1986

MSZ 1600 -11:1982
MSZ 1600 -16:1992

MSZ 1610 - 2:1970
MSZ 1610 - 4:1970
MSEZ 1610 - 5:1970
MSZ 1610 - 6:1979
MSZ 1610 - §:1970
MSZ 6292:1997
MSZ 13207:2000

MSZ 15633-1:1992

MSZ 15633-2:1992
MSZ 15633-3:1992
MSZ 15633-4:1992

Fontosabl utasitdsok:

Epiiletek villamos berendezéseinek Iétesitése

Erdsarami szabadvezeték

Eréséramu lizemi szabalyzat

Létesitési biztonsagi szabdlyzat 1000 V-nil nem nagyobb fesziiltségll
erdsirami villamos berendezések szamara

Létesitési biztonsdgi szabalyzat 1000 V-nil nagyobb fesziiltségl
erdsaramn villamos berendezések sziméara

Gézpalackok széllitasa, tirolasa és kezelése

0,6/1 KV-61 20,8/36 kV-ig terjedd névleges fesziiltségii erfsaramn
kabelek és jelzbkabelek kivalasztisa, fektetése &s terhelhetdsége
Eghet§ folyadékok és olvadékok tarolo- és  kiszolgals
létesitményeinek, berendezéseinek tlizvédelmi elbirasai

E.ON Hungéria Zrt. villamos halézatokat tizemehetd teriiletileg illetékes munkaszervezeteinek kiemelten fontos

utasitisai,



Vagyonvédelem
Kivitelezés sordn a munkateriiletre lehetdség szerint csak a napi munkinak megfelel8 anyagokat kell kiszallitani,

hogy feliigyelet néllkiil anyag a teriileten ne maradjon,

Amennyiben ez nem valdsithatd meg, a helyszin adottségainak megfelelSen bekeritett, zarhaté teriileten kell a
felhasznilandd anyagok védelmérdl gondoskodni.

Kornyezetvédelmi fejezet

* Az E.ON Eszak-dunantdli Aramhslézati Zrt, mikdési teriiletén a kdrnyezetvédelmi feladatokat a
»Részvénytirsasdg Kdrnyezetvédelmi Eljarasai, Utasitasai és Vészhelyzeti tervei” tartalmazzalk.

s A kémyezetvédelmi Szabélyozdk hatalya kiterjed azokra az idegen munkavallalékra, Kivitelezbkre is, akik
az E.ON Eszak-dunantali Aramhalézati Zrt. telephelyein, az E.ON Eszak-dunantidli Aramhalézati Zrt,
altal lizemben tartott berendezéseken munkat végeznek,

s Az idegen vallalkozisban végzett tevékenységek esetében a megrendeldnek és vallalkozdnak, kiviteleznek
a kémyezet védelmével kapcsolatos kdtelezettségeit a keretszerz6désben kell rogziteni.

s Kivitelezéskor kiilonds gondot kell forditani a talaj és termdfold védelmére. Tarekedni kell a kérnyezetbarat
technologiak alkalmazasara.

* Az orszagos vagy helyi jelentOségli védett természeti teriileten csak a tdjvédelmi szakhatésag 4ltal
jévahagyott jogerds kdrnyezetvédelmi engedély alapjan lehet megkezdeni a kivitelezést, a kéryezetvédelmi
engedélyben foglaltak maradéktalan betartdsaval.

» Be kell tartani a Foldhivatal hatosagi el8irasait az id8leges foldteriilet kivonasi engedélye szerint, a Megyei
Novény &s Talajvédelmi Szolgalat szakhatdsigi hozzajaruldsiban tett elirdsokat az ideiglenesen més célra
ipénybevett foldteriiletek Mijrahasznositisara vonatkozdan.

e Kivitelezés utdn a talajszerkezetet és a természetes ndvénytakardt eredeti dllapoténak megfelelSen helyre
kell allitani. A munkateriiletet rendezett &s tiszta allapotban kell visszaadni rendeltetésének. A létesitmények
¢épitése, bontasa, feltijitisa sordn tdrekedni kell arra, hogy az elbidézett kornyezeti hatdsok ne okozzik a talaj
terméképességének csdkkenését,

»  Kivitelezéskor gondoskodni kell arrél, hogy sem a felszini, sem a felszin alatti vizek ne szennyezddjenek.

s A kivitelezési munkék sordn hasznalt veszélyes anyagok biztonsagi adatlapjainak biztositisa a vallalkozo
feladata és feleltssége.

e A munkavégzés sordn keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységet a
Hélbzati hulladékok gyiijtése” utasitds szabalyozza, A keletkezd hulladékok a kivetkez6k lehetnek:

-~ Nem veszélyes hulladékok:
A héldzatok bontasdbol szarmazé vezetékel,, fém kabeldsszekdtdk, szigetelSk, armatirik, stb.

Uj halézatok épitésekor a felszerelt elemek pngydlegei, a munkavégzés sordn eltdvolitott névényzet
maradékai, vissza nem tdlthets f51d, betontdrmelék, aszfalt tdrmelék, stb.

—  Veszélves hulladékok:
festékes rongy,

higitok,
kAbelmassza,
mianyagos kabelhulladék, stb.

A keletkezett hulladékok szakszerli tArol4sardl valamint az épitési munka befejezése utin azok elszallitasarsl,
hatosagi engedéllyel rendelkezd atvevinek torténd -atadasardl a kivitelezd kdteles gondoskodni.

Tr. allomégok létesitésénél be kell tartani a zajvédelemmel kapcsolatos eldirdsckat.

A kiirnyezetvédelemmel kapesolatos fontosabb jogszabilyok:

1996. évi LIIL. t6rvény a természetvédelemrél

2003, évi LI térvény a természet védelmérdl sz616 1996, évi LI torvény modositisardl
1996. évi LIV, Torvény az erd6rél és az erdd védelmérsl

1996, évi LV, térvény a vadvédelemrdl, a vadgazdilkodéstdl

valamint a vadéaszatrél



1998, évi LXXVIIL térvény

1995, évi LIII. trvény
1997. évi LXXVIIL t6rvény

1994, évi LV. t6rvény
2007. évi LXXXVI. Torvény

382/2007.(X11.23.) Korm. rendelet
98/2001. (V1.15) Korm. Rendelet

12/1983. (V. 12.) MT rendelet
219/2004. (VIL 21.) Korm. Rendelet

29/2004. (XI1. 25.) KvVM rendelet
16472003, (X. 18) Korm. Rendelet

313/2005. (XIL 25.) Korm. Rendelet

166/1999.(X1. 19.) Korm. rendelet

340/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet

2000. évi XLIIL Torvény
2000, évi CXII, Torvény

314/2005. (X11. 25.) Korm. Rendelet
8/2001.(I11.30) GM rendelet
314/2005. (XII. 25.) Korm. .
33/2005. (X11. 27.) KvVM 1.
72/2007. (IV.17.} Korm.r.

4/2007. (1L 21.) KvVM 1.
91/20074IV.26.) Korm. r.

16/2001 (VIL.18.) KéM 1.
164/2003. (X. 18.) Korm. r.

45/2004. (VL. 26.) BM-KvVM et
2000. é&vi XXV. Tv.

41/2000 (XI1.20.) BiM-KéM e. r.
44/2000 (XT1.27.) BiM 1.

90/2007. (IV.26.) Kornu. .
9/2002. (1L 22.) K6M-K5ViM e. 1.

220/2004. (VIL 21.) Korm. 1.
28/2004. (XIL 25.) KvVM r.

27/2004, (XIL. 25.) KvVM r.

a vadvédelemrél, a vadgazdalkodasrdl, valamint a vaddszatrd] szold
1996, &vi LV, torvény modositasardl
a kbrnyezet védelmének altalanos szabilyairdl

az épitett kbrnyezet alakitasardl és védelmérsl

a termdfaldrél
a villamos energiardl

a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatdsagi engedélyezési eljarasokrol

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirsl
a zaj- &8 rezgésvédelemrdl

a felszin alatti vizek védelmérél

a kémyezetvédelmi, természetvédelmi és viziigyi felilgyeldsépek
illetékességi, valamint a nemzeti park igazgatGsigok és a
kdmyezetvédelmi és viziigyi igazgatdsigok mikddési teriiletérsl

a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgdltatdsi
kételezettségrol

a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adat-szolgaltatisi
kotelezettségekrdl sz6ld 164/2003, (X, 18.) Korm. rendelet, valamint
ezzel Gsszefiiggésben egyes tovabbi korményrendeletek médositasarol
a t4jvédelmi szakhatosagi hataskorbe tartozd engedélyezési eljardsokrol

a kdrnyezetvédelmi és viziigyi miniszter irdnyitisa ala tartozd szervek
feladat- és hataskorének feliilvizsgélatarol

a hulladékgazdalkodasrsl

a Balaton kiemelt fidiilékorzet teriiletrendezési

tervének elfogadasirdl €s a Balatoni Teriiletrendezési

Szabalyzat megéllapitasarol.

a kérnyezeti hatasvizsgalati &8 az egysépes kdrnyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol

A Villamosmii Miiszaki-Biztonsigi Kévetelményei Szabalyzat
hatalybalépésérsl

a kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kirnyezethasznilati
engedélyezési eljarasrol

a krmyezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a viziigyi hatbsdgi
eljardsok ipazpatési szolgaltatasi dijairdl

a kdrnyezetvédelmi és viziigyl hatdsagi eljaras soran felmeriild egyéh
eljarasi kéltségekrdl.

az egységes kdrnyezethasznalati engedélyhez kotstt tevékenységekkel
kapcsolatos feliigyeleti dij megfizetésének részletes szabalyairdl

a természetben okozott kdrosodas mértékének megallapitisardl,
valamint a krmentesités szabalyairdl

a hulladékok jegyzékérol

a hulladékkal kapesolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kitelezettsépekidl

az &pliési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabalyairol

a kémiai biztonsagradl

az egyes veszélyes anyagokkal, illetve készitményekkel kapesolaios
egyes tevékenységek korlatozasarol

a veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményckkel kapcsolatos
egyes eljardsok ill. tevékenységek részletes szabélyairél

a kbrnyezetkarosodas megelézésének és elbaritasinak rendjérdl

a hasznalt és szennyvizek kibocsatasi hatarértékeirsl és alkalmazasul
szabalyairal

a felszini vizek minSsége védelmének

szabdlyairdl

a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozd hatirértékekrdl és
alkalmazisuk egyes szabalyairdl

a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken levd



40/2006. (X. 6.) KvWM 1.

12/1983. (V. 12) MTr.
140/2001. (VIIL 8.) Korm. 1.

29/2001. (XII. 23.) KoM-GM e, 1.

8/2002. (III. 22.} K6M-EiiM e. 1.

telepiilések besorolésarol

a felszini vizeket szennyez6 egyes veszélyes anyagok kbrnyezet-
mindségi

hatarértékeirél és azok alkalmazasarcl

a zaj- és rezgésvédelemrl

egyes kiiltéri berendezések zajkiboosatisi kvetelményeirdl és
megfeleldségiik tanisitasarsl

egyes kiiltéri berendezések zajkibocsitasanak korlatozasarél és a
zajkibocsatas mérési modszerérdl

a zaj- és rezgésterhelési hataréridkek megallapitasardl
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Jelmagyarazat:

-] meglévs, megmaradd ALTRA2 36W lampatest (betét csere 14W-os LED fényforrasra)

=

csatorna

Megjegyzés: o
Fesziltség: 3x400/230 V, 50 Hz .
Erintésvédelem: TN rendszer (nullazas)
-ﬂmzcmx -—umx< Ugyiratszam Tervezé: Rajzolo:
VK-630/14 Amuw_m.ﬂm%m_..mmmw@Mm Lautner Attila
Megrendeld: - \amosszabadi Kézség Onkormanyzata Ugyvezets:
9061 Vamosszabadi, Szabadi u. 57. OmmN»ODV\_ Laszlo
Munka megnevezése: Lépték: Rajzszam:
Vamosszabadi teleplilés kozvilagitas korszerisités 1:1000 VK-630/14-04
VI _l_ln—AO_N_N Rajz megnevezése: Kelt: Egyeztet6:
HUNGARIA helyszinrajz VI. 2014.09.
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Csak a Vamosszabadi Kozség Onkormanyzatanak tizemeltetésében 1évd lampak keriilnek korszeriisitésre a készitett kimutatas alapjan!!!

Megjegyzeés:

Fesziltség: 3x400/230 V, 50 Hz
Erintésvédelem: TN rendszer (nullazas)

Jelmagyarazat:

- meglévé, megmaradé ALTRA2 36W lampatest (betét csere 14W-os LED fényforrasra)
ES

il cserélendd lampatest (bontandd) Uj Entalux 40W-os LED lampatestre

TE N D E R TE RV Ugyiratszam Tervezc'il: . Rajzolé:
VK-630/14 Eﬁ??aodé_‘é%%%s Lautner Attila
Vegrendeld: amosszabadi Kézség Onkormanyzata Ugyvezets:

VILL-KORR
HUNGARIA

9061 Vamosszabadi, Szabadi u. 57.

Gasztonyi LaszIo

Munka megnevezése: Léptek: Rajzszam:
Vamosszabadi teleplilés kdzvilagitas korszerUsités 1:1000 VK-630/14-05
Rajz megnevezése: Kelt: Egyeztetd:

helyszinrajz V.

2014.09.




